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F1 SH Schalter
( selektiver Hauptschalter )

F2 Leitungsschutzschalter B6A für
          Tarifschaltgerät plombierbar

ÜSS Überspannungsschutz

K1 Relais für steuerbare Verbrauchseinrichtung

K2 Relais für steuerbare Verbrauchseinrichtung

X1 Hauptleitungsabzweigklemme

X2 Zählerabgangsklemme

X3 Schaltleitungsklemme 9- polig

  Anlagenseitiger Anschlussraum AAR

  Netzseitiger Anschlussraum NAR

3

L1

  Raum für Zusatzanwendungen RFZ

N

WP, Wallbox, etc
X31 2 3 4 5 6 7 8 9

1 L1 aus Kundenanlage
2 Freigabe 

(uneingeschränkter Betrieb)
3 Zugesicherter 

Minimalwert EnWG § 14a
4 N.N. (frei)
5
6
7
8
9

L1 N

WP, Wallbox, etc

Variante 1 mit Koppelrelais

Variante 2 mit digitaler Schnittstelle

RFZ

L1 N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
X2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
 PE

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
X1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
Stromkreisverteiler

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Gateway

AutoCAD SHX Text
KWh mME-BZ

AutoCAD SHX Text
Zähler 

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
Steuerbox

AutoCAD SHX Text
Belegung X3

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
Gateway

AutoCAD SHX Text
Steuerbox

AutoCAD SHX Text
APZ

AutoCAD SHX Text
ÜSS

AutoCAD SHX Text
PA
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